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| Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, einem von ihm autorisierten Kundendienst oder einer Person mit gleichwertiger Qualifikation ausgetauscht werden. | 1
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DALI-Leitungen
am FuB3 des
Mastes mussen
getrennt und

isoliert werden,

wenn sie nicht -FHC M8 x 25

angeschlossen
sind 10 N-m %1
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